


 

同心县 2024 年丰水期水龙头水质监测结果 
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TXF-01 同心县王团扩建水厂 出厂水 <5 0.67 无 无 7.70 204.0 113.4 52.1 388 0.8 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.100 0.15 5 未检出 未检出 0.78 

TXF-02 王团镇张家湾村 末梢水 <5 0.98 无 无 7.80 204.4 108.8 49.7 382 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.102 0.26 69 未检出 未检出 <0.05 

TXF-03 王团镇马家洼子水厂 出厂水 <5 0.65 无 无 8.00 215.8 101.7 42.5 366 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.097 0.24 3 未检出 未检出 0.87 

TXF-04 王团镇马家洼子村 末梢水 <5 0.23 无 无 7.90 219.0 104.9 44.6 374 0.8 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.098 0.07 2 未检出 未检出 <0.05 

TXF-05 王团镇合合山人饮 出厂水 <5 0.48 无 无 8.00 237.4 100.0 44.2 402 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.105 0.07 6 未检出 未检出 0.82 

TXF-06 王团镇圆枣村 末梢水 <5 0.47 无 无 8.10 221.0 99.7 44.7 378 0.8 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.107 0.11 2 未检出 未检出 0.24 

TXF-07 预旺镇沙土坡村 末梢水 <5 0.10 无 无 8.30 195.2 106.5 53.4 382 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.25 4 未检出 未检出 0.27 

TXF-08 张家塬乡张家塬村 末梢水 <5 0.11 无 无 8.30 207.8 107.0 51.6 388 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.009 0.25 7 9.9 未检出 <0.05 

TXF-09 张家塬乡沈家湾村 末梢水 <5 0.11 无 无 8.30 214.6 93.7 45.5 372 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.010 0.33 8 未检出 未检出 0.05 

TXF-10 预旺镇南关村 末梢水 <5 0.29 无 无 8.30 204.6 107.9 53.3 392 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.26 2 未检出 未检出 0.07 



TXF-11 预旺镇北关村 末梢水 <5 0.38 无 无 8.30 198.4 105.2 51.5 366 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.15 16 未检出 未检出 0.3 

TXF-12 预旺镇土峰村 末梢水 <5 0.10 无 无 8.20 199.4 107.6 53.0 384 0.8 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.15 6 未检出 未检出 0.12 

TXF-13 马高庄乡赵家树村 末梢水 <5 0.19 无 无 8.30 194.6 106.8 52.5 378 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.21 6 未检出 未检出 0.06 

TXF-14 马高庄乡邱渠小学 末梢水 <5 0.20 无 无 8.20 191.6 104.0 50.0 368 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.24 61 未检出 未检出 0.24 

TXF-15 马高庄乡邱家渠村 末梢水 <5 0.23 无 无 8.20 202.4 103.4 49.6 376 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.008 0.25 3 未检出 未检出 0.20 

TXF-16 马高庄乡乔家湾村 末梢水 <5 0.43 无 无 8.30 195.4 105.2 52.3 382 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.25 10 未检出 未检出 0.27 

TXF-17 马高庄乡大郎顶水厂 出厂水 <5 0.48 无 无 8.30 201.4 102.7 52.1 372 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.28 5 未检出 未检出 1.06 

TXF-18 下马关镇西沟村 末梢水 <5 0.51 无 无 8.40 202.2 112.1 54.4 388 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.068 0.15 2 未检出 未检出 0.13 

TXF-19 韦州镇河湾村 末梢水 <5 0.40 无 无 8.30 207.4 111.7 53.3 398 1.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.075 0.21 77 未检出 未检出 <0.05 

TXF-20 韦州镇石峡村 末梢水 <5 0.98 无 无 8.40 204.4 111.2 55.7 402 1.2 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.011 0.22 10 未检出 未检出 <0.05 

TXF-21 韦州镇闫圈村 末梢水 <5 0.59 无 无 8.30 213.4 111.7 53.6 410 1.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.009 0.22 2 未检出 未检出 0.05 

TXF-22 韦州镇韦一村 末梢水 <5 0.40 无 无 8.40 204.4 112.8 55.1 388 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.072 0.18 7 未检出 未检出 0.29 

TXF-23 下马关镇上垣村 末梢水 <5 0.52 无 无 8.40 202.0 113.0 55.1 396 1.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.008 0.17 61 未检出 未检出 0.09 

TXF-24 下马关镇红城水小学 末梢水 <5 1.90 无 无 8.40 214.0 111.9 52.6 398 1.2 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.18 78 未检出 未检出 <0.05 

TXF-25 下马关东部水厂 出厂水 <5 0.22 无 无 8.40 206.8 112.4 55.4 406 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.116 0.30 11 未检出 未检出 1.78 

TXF-26 田老庄乡李家山村 末梢水 <5 0.33 无 无 8.20 212.0 101.5 47.7 374 1.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.014 0.26 137 >200.5 2 <0.05 

TXF-27 田老庄乡五道岭子村 末梢水 <5 0.31 无 无 8.10 214 102.2 48.5 392 1.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.021 0.21 47 未检出 未检出 <0.05 

TXF-28 石狮镇窑山扩建水厂 出厂水 <5 0.36 无 无 8.30 192.8 105.3 48.0 368 1.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.016 0.17 5 未检出 未检出 0.82 

TXF-29 石狮镇惠安村 末梢水 <5 0.55 无 无 8.40 180.2 104.2 47.6 358 1.2 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.025 0.18 12 25.4 未检出 <0.05 

TXF-30 石狮镇黑家套子村 末梢水 <5 0.64 无 无 8.40 194.8 104.5 47.5 362 1.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.035 0.18 40 未检出 未检出 0.1 

TXF-31 河西镇小洪沟水厂 出厂水 <5 0.14 无 无 8.20 345.1 210.7 131.6 708 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.018 0.06 13 未检出 未检出 0.47 



 

 

TXF-32 河西镇朝阳村 末梢水 <5 0.51 无 无 8.10 381.9 205.7 122.7 732 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.022 0.08 3 未检出 未检出 0.20 

TXF-33 河西镇刺呀咀子村 末梢水 <5 0.22 无 无 8.10 347.5 196.7 109.9 676 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.014 0.08 9 未检出 未检出 0.26 

TXF-34 河西镇塘坊村 末梢水 <5 0.07 无 无 8.10 357.5 198.6 112.3 684 0.8 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.016 0.06 21 未检出 未检出 0.36 

TXF-35 河西镇石坝村 末梢水 <5 0.37 无 无 7.90 368.3 202.5 118.5 716 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.017 0.07 17 未检出 未检出 0.09 

TXF-36 河西镇红旗村 末梢水 <5 0.24 无 无 8.00 348.1 198.6 111.0 682 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.021 0.07 5 未检出 未检出 0.28 

TXF-37 丁塘镇新庄小学 末梢水 <5 0.27 无 无 8.00 369.1 200.0 113.6 714 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.018 0.18 2 未检出 未检出 0.41 

TXF-38 丁塘镇杨塘村 末梢水 <5 0.26 无 无 8.00 388.1 200.5 114.0 722 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.020 0.17 6 未检出 未检出 0.43 

TXF-39 兴隆乡黄谷村 末梢水 <5 0.22 无 无 8.00 326.5 186.4 106.1 634 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.010 0.18 12 未检出 未检出 0.05 

TXF-40 兴隆乡李堡村 末梢水 <5 0.22 无 无 8.10 355.5 183.4 105.6 664 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.012 0.18 4 未检出 未检出 <0.05 

TXF-41 兴隆乡冯川村 末梢水 <5 0.51 无 无 8.00 350.1 178.5 103.4 656 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.009 0.19 11 未检出 未检出 0.06 

TXF-42 丁塘镇杨家河湾村 末梢水 <5 0.55 无 无 8.10 362.1 187.2 107.6 674 1.1 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.011 0.19 6 未检出 未检出 0.25 

TXF-43 同心县第二水厂 出厂水 <5 0.38 无 无 7.90 346.5 189.0 108.6 658 0.9 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.009 0.10 10 未检出 未检出 0.44 

TXF-44 
豫海镇嘉航汽车服务

中心 
末梢水 <5 0.20 无 无 8.10 315.9 188.7 108.6 634 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.10 3 未检出 未检出 0.26 

TXF-45 豫海镇新疆拌面 末梢水 <5 0.28 无 无 8.00 335.9 186.7 106.8 638 1.2 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.009 0.09 11 未检出 未检出 0.35 

TXF-46 石狮镇城一村 末梢水 <5 0.50 无 无 7.90 340.5 186.4 105.9 650 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.010 0.12 2 未检出 未检出 0.30 

TXF-47 豫海镇瑞府羊羔头 末梢水 <5 0.17 无 无 7.90 364.3 204.9 122.0 714 1.2 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.07 8 未检出 未检出 0.20 

TXF-48 同心县第一水厂 出厂水 <5 0.37 无 无 8.00 358.7 207.7 125.0 702 1.0 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.008 0.08 13 未检出 未检出 0.34 

TXF-49 
同心县疾病预防控制

中心 
末梢水 <5 0.46 无 无 8.00 346.5 208.8 123.9 696 1.4 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.008 0.07 4 未检出 未检出 0.09 
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TXF-01 同心县王团扩建水厂 出厂水 <0.002 0.90 0.30 0.0012 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0171 0.0846 <0.000032 0.00613 

<0.00002

0 
0.00244 0.086 

TXF-02 王团镇张家湾村 末梢水 <0.002 1.04 0.25 0.0018 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 

<0.003

7 
0.0387 <0.000032 <0.000016 

<0.00002

0 
<0.000050 未检出 

TXF-03 王团镇马家洼子水厂 出厂水 <0.002 1.73 0.22 <0.001 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0185 <0.0067 0.00504 0.00173 0.00307 <0.000050 0.152 

TXF-04 王团镇马家洼子村 末梢水 <0.002 1.71 0.20 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 

<0.003

7 
<0.0067 0.00456 0.00102 0.00232 <0.000050 0.125 

TXF-05 王团镇合合山人饮 出厂水 <0.002 1.58 0.23 <0.001 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0260 <0.0067 0.00614 0.00084 0.00249 <0.000050 0.152 

TXF-06 王团镇圆枣村 末梢水 <0.002 2.35 0.24 <0.001 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 

<0.003

7 
<0.0067 0.00793 0.00092 0.00303 <0.000050 0.192 

TXF-07 预旺镇沙土坡村 末梢水 <0.002 1.73 0.26 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0277 <0.0067 0.01588 0.00198 0.00597 <0.000050 0.384 



TXF-08 张家塬乡张家塬村 末梢水 <0.002 1.25 0.22 <0.001 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0254 <0.0067 0.01271 0.00181 0.00541 <0.000050 0.320 

TXF-09 张家塬乡沈家湾村 末梢水 <0.002 1.22 0.18 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0272 <0.0067 0.00728 0.00149 0.00433 <0.000050 0.208 

TXF-10 预旺镇南关村 末梢水 <0.002 1.24 0.23 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0167 <0.0067 0.01422 0.00198 0.00580 <0.000050 0.353 

TXF-11 预旺镇北关村 末梢水 <0.002 1.11 0.22 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0240 <0.0067 0.00826 0.00134 0.00362 <0.000050 0.212 

TXF-12 预旺镇土峰村 末梢水 <0.002 1.25 0.22 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0232 <0.0067 0.01757 0.00224 0.00689 <0.000050 0.430 

TXF-13 马高庄乡赵家树村 末梢水 <0.002 1.66 0.24 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0381 <0.0067 0.01654 0.00206 0.000883 <0.000050 0.406 

TXF-14 马高庄乡邱渠小学 末梢水 <0.002 1.26 0.28 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0374 <0.0067 0.01680 0.00191 0.00662 <0.000050 0.409 

TXF-15 马高庄乡邱家渠村 末梢水 <0.002 1.56 0.22 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0164 <0.0067 0.01777 0.00204 0.00674 <0.000050 0.429 

TXF-16 马高庄乡乔家湾村 末梢水 <0.002 1.41 0.20 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0220 <0.0067 0.00972 0.00162 0.00431 <0.000050 0.250 

TXF-17 马高庄乡大郎顶水厂 出厂水 <0.002 1.37 0.21 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0301 <0.0067 0.02173 0.00202 0.00720 <0.000050 0.502 

TXF-18 下马关镇西沟村 末梢水 <0.002 1.23 0.26 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0174 <0.0067 0.01214 0.00311 0.00565 <0.000050 0.328 

TXF-19 韦州镇河湾村 末梢水 <0.002 1.31 0.23 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 

<0.003

7 
<0.0067 0.01402 0.00281 0.00621 0.003380 0.399 

TXF-20 韦州镇石峡村 末梢水 <0.002 1.37 0.22 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0187 <0.0067 0.02441 0.00420 0.01058 <0.000050 0.625 

TXF-21 韦州镇闫圈村 末梢水 <0.002 1.14 0.21 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0199 <0.0067 0.01476 0.00364 0.00756 <0.000050 0.409 

TXF-22 韦州镇韦一村 末梢水 <0.002 1.32 0.25 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0149 <0.0067 0.02266 0.00415 0.01033 <0.000050 0.591 



TXF-23 下马关镇上垣村 末梢水 <0.002 1.26 0.28 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0280 <0.0067 0.01497 0.00044 0.00592 <0.000050 0.353 

TXF-24 下马关镇红城水小学 末梢水 <0.002 1.31 0.20 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0378 <0.0067 0.00932 0.00018 0.00446 <0.000050 0.231 

TXF-25 下马关东部水厂 出厂水 <0.002 1.27 0.21 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0184 <0.0067 0.02739 0.00155 0.00893 <0.000050 0.621 

TXF-26 田老庄乡李家山村 末梢水 <0.002 1.08 0.25 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0239 <0.0067 0.01089 0.00364 0.00591 <0.000050 0.316 

TXF-27 田老庄乡五道岭子村 末梢水 <0.002 1.00 0.30 <0.001 0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0350 <0.0067 0.01406 0.00289 0.00700 <0.000050 0.380 

TXF-28 石狮镇窑山扩建水厂 出厂水 <0.002 0.95 0.19 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0181 <0.0067 0.02086 0.00024 0.00653 <0.000050 0.458 

TXF-29 石狮镇惠安村 末梢水 <0.002 0.95 0.28 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0169 0.0845 0.01574 0.00027 0.00631 <0.000050 0.370 

TXF-30 石狮镇黑家套子村 末梢水 <0.002 0.92 0.21 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0165 0.0724 0.01518 0.00013 0.00583 <0.000050 0.351 

TXF-31 河西镇小洪沟水厂 出厂水 <0.002 0.87 0.04 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0268 <0.0067 0.00137 0.00738 0.00551 0.00149 0.203 

TXF-32 河西镇朝阳村 末梢水 <0.002 0.81 0.08 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0282 <0.0067 <0.000032 <0.000016 

<0.00002

0 
<0.000050 未检出 

TXF-33 河西镇刺呀咀子村 末梢水 <0.002 0.74 0.17 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0143 0.0750 0.00620 0.00700 0.00676 0.001660 0.303 

TXF-34 河西镇塘坊村 末梢水 <0.002 0.79 0.06 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0359 <0.0067 0.00899 0.00864 0.00921 0.001930 0.409 

TXF-35 河西镇石坝村 末梢水 <0.002 0.92 0.06 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0246 <0.0067 0.00474 0.00784 0.00643 0.00275 0.292 

TXF-36 河西镇红旗村 末梢水 <0.002 0.89 0.17 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0289 <0.0067 0.01054 0.00891 0.00987 0.00198 0.449 

TXF-37 丁塘镇新庄小学 末梢水 <0.002 0.77 0.16 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0313 <0.0067 0.01077 0.00889 0.00954 0.00203 0.448 



 

TXF-38 丁塘镇杨塘村 末梢水 <0.002 0.69 0.22 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0293 <0.0067 0.00849 0.00767 0.00806 0.00186 0.371 

TXF-39 兴隆乡黄谷村 末梢水 <0.002 0.72 0.21 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0311 <0.0067 0.00511 0.00701 0.00648 0.00191 0.282 

TXF-40 兴隆乡李堡村 末梢水 <0.002 0.97 0.17 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0231 <0.0067 0.00297 0.00547 0.00428 0.00201 0.196 

TXF-41 兴隆乡冯川村 末梢水 <0.002 0.55 0.17 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0368 <0.0067 0.00418 0.00660 0.00563 0.00255 0.255 

TXF-42 丁塘镇杨家河湾村 末梢水 <0.002 0.86 0.16 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0177 0.0091 0.00361 0.00530 0.00447 0.00197 0.207 

TXF-43 同心县第二水厂 出厂水 <0.002 0.97 0.15 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0283 <0.0067 0.00783 0.00840 0.00852 0.00276 0.384 

TXF-44 
豫海镇嘉航汽车服务

中心 
末梢水 <0.002 1.04 0.15 <0.001 <0.004 <0.005 

<0.00

1 
<0.0001 0.0174 0.0763 0.00445 0.00652 0.00575 0.00195 0.255 

TXF-45 豫海镇新疆拌面 末梢水 <0.002 0.80 0.03 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0214 <0.0067 0.00422 0.00618 0.00532 0.00169 0.238 

TXF-46 石狮镇城一村 末梢水 <0.002 0.64 0.38 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0242 <0.0067 0.00553 0.00835 0.00717 0.00415 0.337 

TXF-47 豫海镇瑞府羊羔头 末梢水 <0.002 0.87 0.01 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0328 <0.0067 0.00441 0.00851 0.00675 0.00557 0.327 

TXF-48 同心县第一水厂 出厂水 <0.002 0.81 0.16 <0.001 <0.004 <0.005 
<0.00

1 
<0.0001 0.0219 <0.0067 0.00516 0.00950 0.00775 0.00326 0.343 

TXF-49 
同心县疾病预防控制

中心 
末梢水 <0.002 0.88 0.17 <0.001 <0.004 <0.005 

<0.00

1 
<0.0001 0.0247 <0.0067 0.00186 0.00499 0.00361 0.00102 0.151 


